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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE
HK-B.9020.5.1.2023 Zielona Góra/I^ .03.2023 r.
ePUAP, poczta elektroniczna

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI
za 2022 rok

Pływalnia kryto-odkryta w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338)
oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), na podstawie analizy:

a) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa
w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia;

b) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
c) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią

oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
d) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora

sanitarnego w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena;

stwierdza, iż woda na pływalni kryto - odkrytej w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie spełnia wymagania określone w załącznikach
nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Uzasadnienie

Pływalnia kryto-odkryta w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie wyposażona jest w 3 niecki basenowe i zaplecze basenowe (18 natrysków).
Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z indywidualnego ujęcia i spełnia wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią
w wyniku:

1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników

pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego, temperatury
wody.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego zgodnie z ustalonym
harmonogramem oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ
na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii. Częstotliwość
badań odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 3 cytowanego wyżej rozporządzenia
z wyłączeniem okresów, w których pływalnia była wyłączona z użytku z powodu przerwy sezonowej.






